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Netzstrukturdaten gemäß § 23c Abs. 1 EnWG 2025 - Strom - 
 
Stand: 31.12.2025 

Stromkreislängen 
Länge Freileitung in km 

Hochspannung: 0,0 km 
Mittelspannung: 27,5 km 
Niederspannung: 213,1 km 
Summe 240,6 km 

  

Länge Kabel in km 

Hochspannung: 0,0 km 
Mittelspannung: 117,4 km 
Niederspannung: 278,3 km 
Summe 395,7 km 

  

Installierte Leistung der Umspannebenen 
Umspannebenen Leistung 

HS/MS: 151,5 MVA 
MS/NS: 96,615 MVA 

 

Entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene 
Entnahmestelle Entnommen (kWh) 

Hochspannung (HS) 0 kWh 
Umspannung (HS /MS) 5.365.722 kWh 
Mittelspannung (MS) 37.518.245 kWh 
Umspannung (MS /NS) 3.478.599 kWh 
Niederspannung (NS) 58.297.565 kWh 
Summe 104.660.131 kWh 
  

Anzahl der Entnahmestellen 
Entnahmestelle Anzahl 

Hochspannung (HS) 0 Stk.  
Umspannung (HS /MS) 8 Stk. 
Mittelspannung (MS) 243 Stk. 
Umspannung (MS /NS) 169 Stk. 
Niederspannung (NS) 17.168 Stk. 
Summe 17.588 Stk. 
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Anzahl der vorhandenen intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in 
Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) 

Anzahl 640 Stk. 

Anzahl der Entnahmestellen die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an 
ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind (§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG) 

Anzahl 640 Stk. 

 

Anzahl der Netzanschlüsse, die im Kalenderjahr länger als drei Monate und 
länger als sechs Monate ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht 

durchgeführt wurden - aufgeteilt nach Spannungsebene (§ 23c Abs. 1 Nr. 4c 
EnWG) 

länger als 3 Monate 
Hochspannung (HS) 0 Stk. 
Mittelspannung (MS) 0 Stk. 
Niederspannung (NS) 0 Stk. 
Summe 0 Stk. 

länger als 6 Monate 
Hochspannung (HS) 0 Stk. 
Mittelspannung (MS) 0 Stk. 
Niederspannung (NS) 0 Stk. 
Summe 0 Stk. 
  

Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen im vergangenen Jahr nach § 14a 
Abs. 1 Satz 1 (abschaltbare Netzanschlussverträge) 

Anzahl 118 Stk. 

 

Versorgungsgebiet nach Einwohner 
Gebiet Einwohner 

St. Wendel 25.441 Stk. 

Versorgungsgebiet Fläche 
Gesamt: 17,56 km² 

Geographische Fläche des Netzgebietes 
Geografische Fläche: 113,53 km² 

 

Anzahl Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden 
Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung und der sonstigen 

Entnahmestellen 
Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden 
Leistungsmessung oder einer Zählerstandgangmessung: 

100 Stk. 

Sonstige Entnahmestellen: 17.488 Stk. 
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Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers SSW Netz GmbH 

Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen netznutzungs@ssw-netz.de  

 

Netzrelevante Daten 
Jahreshöchstlast in kW 38.306 kW 
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast 07.04.2025; 13:30 Uhr 
Jahreshöchstlast als Tabelle siehe Anlage 1 
Jahreshöchstlast als Diagramm siehe Anlage 2 
Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden 13.024 kW 

 

Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der 
Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens 

 Anwendung des synthetischen Verfahrens 

Höchstentnahmelast 

Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene in kW 28.109 kWh 

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene in kW 59.050.706 kW 

 

Summe aller Einspeisungen in kWh 
Hochspannung (zeitlicher Verlauf siehe Anlage 3) 58.453.668 kWh 
Mittelspannung (zeitlicher Verlauf siehe Anlage 4) 23.024.167 kWh 
Niederspannung (zeitlicher Verlauf siehe Anlage 5) 17.294.756 kWh 
Summe 98.772.591 kWh 

 

Summe der Verlustenergiemengen je Netz und Umspannungsebene in kWh 
Hochspannung (HS) 0 kWh 
Umspannung (HS /MS) 354.032 kWh 
Mittelspannung (MS) 730.324 kWh 
Umspannung (MS /NS) 693.226 kWh 
Niederspannung (NS) 2.486.773 kWh 
Summe 4.264.355 kWh 
  

Summe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene 
HS 0,00% 
MS 0,88% 
MS/NS 1,39% 
NS 3,93% 

 

Durchschnittliche jährlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie 
11,1 Cent/ kWh 

 


